SIEMENS

TIA Step7 V11 SP2

Professional

Guida introduttiva




SIEMENS

Le informazioni riportate in questo manuale tecnico contengono descrizioni o caratteristiche che potrebbero
variare con | 6evolversi dei prodotti e non essere sempre appr

concreto.
Con riserva di modifiche tecniche.

Tutte le denominazioni dei prodotti possono essere marchi oppure denominazioni di prodotti della Siemens AG
o di altre ditte fornitrici, il cui utilizzo da parte di terzi per propri scopi puo violare il diritto dei proprietari.

Copyright © 2012. Siemens AG. All rights reserved.



SIEMENS

TIA Step7 V11 SP2
Professional

Guida introduttiva



SIEMENS

Indice

1 Introduzione al MONAO TIA .ottt 8
1.1 Requisiti d'installazione € comMpPatiDilita ...........oooouiiiiiiiiii e 9
12 Struttura del |l.ai.nt.er.flac.c..a..ut.ent. ... 10
I Y\ v W o T 1 = [ TP 10
1.2.2 ViISEA PIrOGELIO ...ttt 11
1.3 Guida al sistema di INfOrMEAZIONE ..........uuuuieiiiiiiiiiiiiiiiii bbb enenaennes 11
1.3.1  GUIAA IN M@ 12
1.3.2  Aiuti € informazioni rapide...........ccoii e iii i 12
133 Strument 0.0.Q0. 0l Dl D 14
1.4 OPZIONT TIA POITAL .....eiieiiieiiieiiee ettt nsnnnnne 15
1.4.1 Definire la lingua di €dItAZIONE ..........ccoeiiiiiiiiii e e 15
1.4.2 Modificare il mnemonico di ProgrammaziOne ..........ccooeeeeeeieeeeeeeeeeee e 15
1.4.3 Modificare I'editor di testo € degli SCrPL........cooeeeeei i 16

2 GESTIONE UEI PrOGETLI . uuuuutiiiiiiiiiiiiiiiiteeie bbbt 18
2.1 Creare UN PrOGETIO. ... .. eeeeeeeeieee e e ettt e e e et e et e e e e e e e e e ae s s e e e e e e eennnnna s e e eaeeeennne 18
A \V 1o [ = I U g o] (o [=] 1 (o S SURUPPPPRRR 19
2.2.1 Migrare un progetto da Step7 V5.4 0 V5.5 ... .ooiiiiii e 19
2.2.1.1  Step7 classico e TIA Portal sullo SteSS0 PC ...........uvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiines 20
2.2.1.2 Step7 classico e TIA Portal SU PC dIVEISi............uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieinnnes 21
2.2.2 Migrare un progetto dal TIA Portal V10.5. ... 21
2.2.3 Migrare un progetto dell'S7-200.........ccueriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 23
2.3 SAIVAIe UN PrOGELIO ... 24
WA N o1 ¢ (= JW] aJ o] {0 =1 i (o PSPPI 25
2.5  Chiudere Un PrOgEMO ......ccoiiiiiiiiieee e e et e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e e e aata e e eeaaaeeenees 25
2.6 ElMINGre Un Progetto........coooo oo 26
2 A ] 04T ] o TH [0 (oT0 =] 1 (o TP PUPPPPPPRPIR 27
2.7.1 Gestione progetto MUIIINGUE .........oovviiiiii e e 27
2.7.1.1  Definizione delle lingue del Progetto..............uuuuuururimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieieeieees 27
2.7.1.2 Definire la traduzione dei testi del Progetto...............uueevevmiimmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnes 28
2.8  Compilare UN Progetto ........ooviiiiiiii e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e e e et e e e aaaaaanee 29
2.9 Eseguire il download del Progetto .........coooeeeieiieie oo 31
2.10 Eseguire l'upload di UN Progetio.........coooeieeieieieeee e 33
2.11 Stampare i dati del ProgetO .......uuiii i e e e e e e e e e e e aanae 36
2.11.1 Definire il [ayout di STAMPE@.......cccoiiiiiiiiiii e 36
2.11.1.1 Creare una copertina PersONAliZZata ................uuuuuuuuuiuimmmmiiiiiiiiiiiiiiiie. 36
2.11.1.2 Creare una griglia personalizzatal....................ueuuuumiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiieeee. 37
2.11.1.3 Creare le documentazione personalizzata..............cccccciieeeieeeeiiiiiiie e 38
2.11.2 Stampare 18 dOCUMENTAZIONE .......cevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie ittt ettt 39
2.11.3 Stampare la vista dispositivi 0 la vista di rete ...........coevvveviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee 41
2.12 Annullamento e ripetizione delle Operazioni............ouuuuuiiiii i 42
2.13 Utilizzo delle DIDIOECNE.... ... e e e e e eeeees 43
P2 o R R =11 o] [0 (=T ot= o [ o] {0 Yo [ 1 (o TR PP PP PPPPPPPPPPP 43
2.13.2 Biblioteca globale..........oooii e 43
2.13.2.1 Creare una biblioteca globale ..o 44
2.13.2.2 Aprire una biblioteca globale ................uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiii 44
2.13.2.3 Inserire gli elementi nella biblIOteCA .............uvuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiies 45
2.13.2.4 Salvare una biblioteca globale.............ooooiiii e 46
2.14 Utilizzo della MemOIY CArd .........ooooeeiiiiee e 46
2.14.1 Visualizzare il contenuto di UNa MMC 0 SD .......cvviiiiiiiiiiiiiices e e e e 46
2.14.2 Caricare un progetto sulla SD 0 MMC........ooiiiiiiiii e e e e 47
2.14.3 Formattare [a MMC (Per S7-300) ....cuuuuuiiieeeeieeiiiiaae e e e a e e e e e e e e e aeeeeenees 48

2.14.4 Caricare un aggiornamento firmware sulla SD 0 MMC...........coovvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiinne, 48



SIEMENS

2.15 Simulare un dispositivo PLC (S7-300) ......uuuiiiiieeiiieiiiiiiie e e e eeetees s e e e e e e eeaaass e e e aeeannens 49
2.16 Recupero del backup del progetto ..........oouuiiiiiiiiii i 50
3 Elaborazione diSPOSItiVI € FeLI ..cciiiiiiiiie e 52
3.1 Configurazione di diSPOSItIVIi € FELi.......c.eeeiiiiiiii i e e e e aaeees 52
I I A V1 = W 1] o0 ] 11 PP PP PPPPPPPPPPPP 52
3.1.1.1  Catalogo NArGWAIE .........euiiiiiiiiiiiii e 54
3.1.1.1.1 Aggiornare il catalogo hardware .............cccooveiiiiiiiii e, 54
3.1.1.1.2  ProducCt SUPPOI.. ..ot e et e e e e e e e aa e 56
TNt O V1= = W o [ = = SRR 57
3.1.2.1 Catalogo hardware della vista di rete.............coeiiiiiiiiiiiiie e, 58
3.1.2.1.1 Installazione file GSD 0 GSDML .........ccccouviiiiiiiiiiiiiiieeeee 58
10 R B V15 = (0] o Jo] 0o | ot NP PPPPPPPPPPPP 59
3.2 Configurazione hardware di un diSpositivo PLC ..o 60
3.2.1 Inserire un diSPOSItIVO PLC .......cooiiiiiiiiis e e e e aanees 60
3.2.2 Schede di ampliamento .......ccccoeeiiiiiiiiies e aaae 61
3.2.2.1 Inserire una scheda di ampliamento sul rack centrale ...............ccccccvvviiininnnnns 61
3.2.2.2 Parametrizzare una scheda di ampliamento............cccccoeeeiiiiiiiiien e, 62
3.2.2.3 Parametrizzare una scheda FM.............cccuuuiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiineeeenenenees 63
3.2.3  Strumento UNIta NON INSEIIE ....vvvviiiiiiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e ea e e e aaeaaeeees 64
3.2.4 Inserimento del PLC su una rete ethernet...........cccoeiiiiiiiiieiiiiiis e e 65
3.2.5 Inserire il PLC su una rete profibusS ...t 67
3.2.6  Parametrizzazione del PLC ......ccoooiiiiiiii et e e et e e e e e eanees 69
3.2.6.1  Parametli CPU ........coiii it e e e e et a s e e e e e e e anea s 69
3.2.6.1.1  Merker di CIOCK .......ccouviiiiiiii 70
3.2.6.1.2 Merker di sistema (S7-1200)........cuuuuieiiiieieiieiiiiiiie e ee e e e 70
3.2.6.1.3 Proprieta di aviamento (S7-1200) .........eeeviieeiiiiiiiiiiieieee e eariiiiieeee e e e 71
3.2.6.1.4 TemPO Ai CICIO ...iieeeiieeeee e 72
3.26.15 Di mensione del |l 86i mma@)..ne..di...pr.oce&g3so (S
3.2.6.1.6 Oradella CPU (S7-1200).......ccccuiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeee e 73
3.2.6.1.7 Protezione della CPU .......cccoiiieiiiiiiiees et e e 74
3.2.6.1.8 WD -SEIVEI...cccciii e 75
3.2.6.1.9 Ritenzione area merker, temporizzatori e contatori (S7-300) .................... 76
3.2.6.1.10 Ritenzione area merker (S7-1200).........cccuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeee 76
3.2.7  Periferia deCENTIALA ........cvviiiiiiiiiiiiiieiiee ettt 77
3.2.7.1 Inserire un dispositivo di periferia decentrata...........cccceeeeeriiiiiiiiinnieeeecn, 77
3.2.7.2 Definizione degli indirizzi dei moduli I/O ............cccoiiiiiiiiiiiiiiiis 80
3.2.8  SOSHIUZIONE ISPOSITIVI....eeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ittt 82
3.2.9 Progettazione di collegamento tra due diSPOSItiVi............ccevuiiieiieeeiiiiiiiiiiiee e, 83
3.2.9.1 Partner di collegamento in altro Progetto ................uuuuueuimmiiiminiiiiiiiiiiiieiiinieneenes 83
3.2.9.2 Partner di collegamento nello SteSSO Progetto .............uuevuveemumrimiiiiiiiiiiiiiiininnnns 85
3.3 Diagnostica di diSPOSITIVI © LI ....uuiiiiiiiiieeiice e e e e e e e aaaees 87
4 Programmazione PLC ... a et a e 88
v N = o Tood T Ie [ o] o o =0 10 1 - APPSR 88
4.1.1 Inserire un NUOVO blOCCO di Programma............coieeeiiiiiiiiiiae e 88
4.1.1.1  InSerire UN OB (S7-300) ......uuuuuuuuuuunnnununiniuineeiiieniieeiieebeebebeeeeeeeaesaeeeeeneaeeeeane 88
4.1.1.2 Inserire UN OB (S7-1200) .......uuuuuuuuuuuuuunnnnuunnnnninnnnenennnannneaeeeeeeeeeeeee e 89
41.1.3 Inserire UN FB O UNFC ... 90
O O S [ FT= T (= U T I = P 91
4.1.2 Programmare i bIOCChI di COAICE .......uuuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii e 92
4.1.2.1 Editor di OB, FB €0 FC.......uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinieeessseesnsannnnnnnnnnsnnnnnnnes 92
4.1.2.2 Dichiarazione delle interfacce di OB, FB €@d FC.....ooniiniieiiiiieeeeeee e 93
4.1.2.3 Creazione del codice iN OB, FB @A FC .......oouiiiiiiiiieeieeee e 95
4.1.2.3.1 Finestra delle iStrUZION ..........oouuueuiiiie e 95
I T @ | = PRSP 97



SIEMENS

4.1.2.3.2.1 INSErire UN NUOVO SEGMENTO. ....uuuiiiieeeeieiiiiiieeeeeeeeeeaaiieae e e eeeeeeaaneanns 97
4.1.2.3.2.2 Inserire un'istruzione o una funzione di SiStemMa...............eevvvvvvinininnns 97
4.1.2.3.2.3 Modificare Un'iStrUZIONE ...........uuiiiiieeiii e 98
4.1.2.3.2.4 Aggiungere ingressi ad un istruzione matematica (S7-1200) ............. 98
4.1.2.3.2.5 Scegliere il tipo di dato in UN'IStrUZIONE .......cccoeeeviiiiiiiiiiiee e, 98
4.1.2.3.2.6 Inserimento di un commento libero a una bobina o a un blocco......... 99
4.1.2.3.3  FUP oottt 100
4.1.2.3.3.1 INSErire UN NUOVO SEGMENTO.....uiiieeeeiiiiiiiiiiee e e e e e e eeertea e e e e e e e eeeneeeans 100
4.1.2.3.3.2 Inserire un'istruzione o funzione di SiStema................uvvviviviiiniiinnnnnns 100
4.1.2.3.3.3 Modificare Un'iStrUZIONE ...........cooiieeiiiieiiiiceee e 101
4.1.2.3.3.4 Aggiungere ingressi ad un istruzione matematica (S7-1200) ........... 101
4.1.2.3.3.5 Aggiungere ingressi ad un istruzione logica..........ccccceeeieeeeriieiinnnnnnn. 102
4.1.2.3.3.6 Scegliere il tipo di dato di uscita di un'iStruzione ................cccccceveenes 102
4.1.2.3.3.7 Inserimento di un commento libero a una bobina o a un blocco....... 102
4.1.2.3.4  AWL (S7-300)...ccctttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee ettt e et e e e e e et e e e e e 103
4.1.2.3.4.1 INSErire UN NUOVO SEGMENTO.....uiiiieeeeiiieiiiiieeeeeeeeeerttea e e e e e e e eeneeeans 103
4.1.2.3.4.2 Inserire un'istruzione o una funzione di sistema...............ccccccvvvvnnnnn. 104
4.1.2.3.4.3 Commentare piu righe contemporaneamente..........cccoeeeeeeevvevvvvnnnnn. 105
B.1.2.3.5  SCL cettiiiiiiiiiiiieeee ettt 105
4.1.2.3.5.1 Inserire un'istruzione o una funzione di sistema...............cccccccvvvnnnnn. 106
4.1.2.3.5.2 Commentare piu righe contemporaneamente ............ccccceeeeeereivennee 107
4.1.2.3.6 Gestione di una variabile nel codiCe ..........cccccvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie 107
4.1.2.3.6.1 Inserimento di una variabile ...........ccccevviiiiiii i 107
4.1.2.3.6.2 Modifica del simbolo di una variabile...............cccoevvviiiiiiiiin, 109
4.1.2.3.6.3 Modifica dell'indirizzamento assoluto di una variabile ...................... 110
4.1.2.3.7 Richiamo di blocchi gia realizzati dall'utente ............ccccoccveeeei e, 110
4.1.2.3.7.1 Richiamo di Un FC .......cooiiiiiiis e 110
4.1.2.3.7.2 Richiamo di un FB in istanza singola .............ccccovvvviiiiii e, 111
4.1.2.3.7.3 Richiamo di un FB in MUlti-iStanza................uevvvmmiiimmiiniiniiinineniinnnnn. 112
4.1.2.3.8 Modificare la visualizzazione degli operandi............ccccvvveieiviiiiiiiiiiinnnne. 113
4.1.2.3.9 Modifica linguaggio di programmazione (KOP,FUP e AWL) ................... 114
4.1.2.3.10 Segnalazioni di errori di SINtASSI .....ccoeeeeeiiiiiiiiiiii e 115
4.1.3 Confronto blocchi offline/offliNe ............coorireiiiiii e 116
4.2 Variabili PLC ...ttt e e et e e et aaan 116
4.2.1.1 Inserimento di una nuova variabile PLC ............ccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinneennns 117
4.2.1.2 Inserimento di una NuUOva CoStante UtENLe ...............euuummmmmmmmmmnnnnnnnniiinnnnnnnnnnnns 118
4.2.1.3 Esportare tabella delle variabili/costanti in foglio excel .............ccccccviviiiiinnnns 119
4.2.1.4 Importare tabella delle variabili/costanti da eXcel..............cccccuvmiviiiiiiiiiiiiinnnnns 119
4.2.1.5 Costanti di sistema (S7-1200) ....cccoeeeiiiiiiiiiiii e e e e e e e eaaaees 120
4.3 Tipididati PLC ..o 120
4.3.1.1 Realizzazione di un Nnuovo tipo di dato PLC...............uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnens 121
4.3.1.2 Utilizzo di un tipo di dato PLC realizzato dall'utente............ccccovvvvieeeeieeennninnn, 122
o A ® T o = £ I (=Yoo (o] (o o | [ ISR 122
4.5  Strumenti di ProgrammMaZIONE ..........couiiiiiiiiiiiiii it 123
451 RIferMENti INCIOCIAL .. ....i e e e e e e e eeeeeennes 123
45.1.1 Riferimenti incrociati delle variabili e singoli blocchi...............ccccccoooo. 123
4.5.1.2 Riferimenti incrociati di progetto per DB e blOCChi.............uuuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinns 124
4.5.2  Struttura di FIChIAMO........ et 125
453 Struttura delle dipeNdeNZe ........ ... 126
4.5.4 Tabella di OCCUPAZIONE ........uuuuuuiiiiiiiiiiiitiieiiiaeeieiaiae bbb eebbbbaeeeeeeneeeaennnnes 127
455 MemOoria UtlIZZAta.......cuuiieiieiii et 128

SR (oo -1 TE €= W o] o111 3 V=T UPPPPRR 129
5.1 Andare onling SUa CPU ... e 129
5.1.1 BUffer di diagnoStiCa ........uiiiiiiiii e e e 130

5.1.2 DiagnoStiCa COMUNICAZIONE .......ceeeeiiiuiiaeeeeeeeeeeetiaaa e e e e e eeeeaaet e e s e e aeaeeeanennaaaeaaaeeennnes 131



SIEMENS

L0 O B [0 0T 0 To 13 = o > USSP 132
5.1.4 Reset alle impostazioni iniziali (S7-300).........ccuuuiiiiieeiiiiieee e 133
5.2 Andare online SUIMNArdWare ...........ccooe oo e e 133
5.3 Andare online sui blocchi di COTICE ........ooeeiiiiii e 136
5.3.1 Modificare il valore di una variabile direttamente sul codice.........cccccccvvvviiiiinnnnnnn. 137
5.3.2 Modificare l'istanza della FC o FB su cui andare online (S7-300/S7-400) .............. 138
5.3.3 Confronto online/offline dettagliato sui blocchi di codice ............coovvvvvviiiiiiiiiiiinnnnn. 139
5.3.4 Test coi punti di arresto per AWL ed SCL (per S7-300) ......ceeeieeeerieiiiiiiiieeeeeeeeennnns 140
5.4 Andare online SUUNA DB ........coooii i 142
5.4.1 Salvare sul progetto i valori attuali online delle DB.............ccvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee 142
5.4.2 Caricare online i valori istantanei della DB salvati sul progetto...................cceevvenns 143
5.5 Tabelle di controllo € fOrzamento ..........ooooeeee i 145
5.5.1 Visualizzare lo stato delle variabili nel PLC .........ccooiiiiiiii e 145
5.5.2 Modificare lo stato delle variabili Nnel PLC............cooiiiiiiiii e 146
5.5.3 Forzare lo stato dei segnali di periferia ...........cccoeeeeii i 147
5.6 Modificare 10 stato della CPU .........coooiiiiei e 147
5.7 Interrompere il collegamento ONlINE .........cooo i 148
5.8 Strumento 'l backup onling' (S7-300) .......couuuiiiiiiieee e 148
5.8.1 Creabackup dell'S7-300......cccccciiiiiiiiiiiii e e e e e e e e e aaaee 148
5.8.2 Caricare un backup dell'S7-300 ..........cooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeee e 150
LI T 01 €SI 1 = = U P 152
A 101 1018 101= V4 0 Y 1 S 153



SIEMENS

1

Introduzione al mondo TIA

Totally Integrated Automation Portal € un framework (o ambiente di sviluppo) unico
per SIMATIC STEP7 V11 SP2 e SIMATIC WinCC V11 SP2.

Con questa configurazione si ha un ambiente di progettazione centralizzato e quindi
un'interfaccia utente comune per tutti i compiti di automazione, con servizi in comune
(per esempio configurazione, comunicazione, diagnostica,...) € un unico data base di
fondo al quale accedono i due pacchetti.

Per quanto riguarda la parte di progettazione legata ai sistemi PLC, abbiamo la
possibilita di programmare sia sistemi S7-1200 sia sistemi S7-300 che S7-400 e
sistemi PC. Inoltre linterfaccia di progettazione comune, permette all'operatore di
passare facilmente da un dispositivo ad un altro a seconda delle esigenze, senza
cambiare molto la filosofia di programmazione.

Per il pacchetto Step7 V11 esistono due taglie di licenze che determinano i tipi di
dispositivo che & possibile progettare: con la licenza 'Basic' € possibile realizzare un
progetto con S7-1200, mentre con licenza 'Professional' possiamo avere progetti con
S7-300, S7-400 o sistemi PC.

SIMATICSTEP7 V11 s1EpP7 Basic V11 per S7-1200
- LAD, FBD, SCL

STEP 7 Professional V11 per $7-1200, S7-300, S7-
400 e WinAC

= LAD, FBD, SCL,

= STL, S7-GRAPH per S7-300/400/WinAC

WinAC

(incl. Failsafe)

S$7-300

WinCC Basic fa sempre parte di STEP 7
ET 200 CPU, (incl. Failsafe)

Professional

Pacchetti opzionali
(STEP 7 Safety, PID controller package, STEP 7

§7-1200 Easy Motion)

=
7]
©
o

Comunicazioni
= PROFIBUS, PROFINET, AS-i, 10-Link, ET 200, topologia della rete
Funzioni condivise

= Diagnostica di sistema, importa/esporta in Excel, undo, ...

Scopo di questa guida é fornire delle istruzioni semplici ed immediate per capire
come utilizzare le funzioni pit comuni di Step7 V11 SP2 Professional per la gestione
di un progetto PLC. Essa non intende sostituire il manuale ufficiale, si pone solo ad
un livello piu applicativo e meno teorico. Si raccomanda pertanto la consultazione
della guida in linea per qualsiasi dubbio e si indica quest'ultima come maggiormente
attendibile.
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1.1 Requisiti d'installazione e compatibilita

| requisiti consigliati per il pc di progettazione sono: Processore Core Duo 2.2 GHz o
superiore, 2GB RAM o superiore, monitor 17" o superiore. | sistemi operativi con i
guali il funzionamento di Step7 V11 SP2 e certificato sono Microsoft Windows XP a
partire dal SP3 e Windows 7 Professional/Enterprice/Ultimate (32) e con le versioni a

64bit dei suddetti sistemi operativi.

Hardware/software Requisiti

Tipo di processore Pentium M, 1.6GHz o equivalente
RAM 2GB

Memoria disponibile sul disco rigid{ 2 GBsull'unita di sistema "C:"

Hardware/software Requisiti

Sistemi operativi * Windows XP
e Windows XP Professional SP3
Windows 7 (32 bit)
e Windows 7 Professional
e Windows 7 Professional SP1
e Windows 7 Enterprise
e Windows 7 Enterprise SP1
e Windows 7 Ultimate
e Windows 7 Ultimate SP1
Windows 7 (64 bit)
e Windows 7 Professional
e Windows 7 Professional SP1
e Windows 7 Enterprise
e Windows 7 Enterprise SP1
e Windows 7 Ultimate
Windows Server (32 bit)
e Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2
e Windows Server 2008 R2 Stand&dition SP2
Windows Server (64 bit)
e Windows Server 2008 R2 Standard Edition
e Windows Server 2008 R2 Standard Edition SP1

Scheda grafica 32 MB RAM

Profondita colore 32 bit
Risoluzione dello schermo 1024x768
Rete A partire da Ethernet 10 Mbit/s
DriveOttico DVBROM
Software Microsoft .Net Framework 3.5 SP1

Microsoft Windows Message Queuing

* Da verificare anche la compatibilita con i nostri software SIMATIC al sito
http://support.automation.siemens.com introducendo il seguente ID: 51694087

9


http://support.automation.com/

SIEMENS

1.2 Struttura dell 6interfaccia utente

7

Il TI A Portal —vistetboomposto da due 0

- Nella Vista portale6 | 06 wstegli@ quali operazioni vuole svolgere col TIA
Portal,
- L aVista progetto6 =~ | a

vera e prdogeréipessibitei st a di |l avo

svol gere qualsiasi funzione all déinterno di u

1.2.1 Vista portale

La vista portale € quella che si apre automaticamente quando viene lanciato il TIA
Portal.

T4 Siemens —=%

Totally Integrated Automation

Apri progetto esistente

@ Apri progetto esistente
@ Crea nuovo progetto

@ Migrazione progetto

Welcome Tour

Utilizzato per ultimo

Frogetto
HFO30_TPV115P2_CPUV22
HFO30_TPV115P2_CPUV22
Progetto12

CoatingLine_KENIA
GBOS70_Master_A_CMP_FE_OVS
TestTIA
GBO570_Master_A_CMP_FC_OVS
Proget

TestEror

Progetto1

Progetto1

Progetto3
GBOS70_Master_A_CMP_FC_OVS

Fercorso
GiAndrealHFO30_TPV115P2_CPUV22

CiUserslOraziolDesktopiTemplAndrel27-04IHFO30_TPV115P2_CPUV22 2710412012
CiUserslOraziolDesktopiTempiTestvariiProgetto12 241042012
CiUserslOraziclDes ktopiTemplEAAI23-04-12\CoatingLine_KENIA 2310412012
CiUserslOraziolDesktopiTemplinterventi TecniciG21GB0570_Master A_CMP_FC_ 18/0412012
CiUserslOraziolDesktop\TemplGiardina-EAATestTIA 01/03/2012
CiUserslOraziolDesktopiTemplinterventi TecnicilG2INuova cartellalGBO570_Mast 201042012
CiUserslOraziolDesktopiTemplProget

CiUserslOraziolDesktopiTemp|Giardina-EAAITestErmori 21/04/2012
GiProgettol

CiUserslOraziolDesktopiTemplProgettol

CiUserslOraziolDesktopiTempiTestariProgetto3 181042012
CiUserslOraziolDesktopiTemplG21GBO570_FullMlemerylGBOS70_Master_A_CMP. 18/042012

Ultima modifica

PLC CiUsers\OraziolDesktopiTempiTestVarilPLC 171042012

Software installato

Guida

@) Lingua dell'interfaccia

) Vista progetto

- Nella finestra 1 & possibile scegliere quale operazione si vuole eseguire col

portale;
- La finestra 2  una finestra di selezione re
- Il tasto 3 guel |l o

c h ¥istagpiogefpoé r met t e d i passa

10
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1.2.2  Vista progetto

La vista progetto e la vera e propria finestra di lavoro del TIA Portal.

T\ Siemens - TestManuale

TS Ol s N 03 o2 1h cob g0 M) 5 B 1 e e o it tegmei i | I 812011 o e ORTAL
;i:)po;mi . - Opzioni §
| Trova/sostituisci 23
e 5 B
> M oo s o
.bEur'g::Rme =
» :sn:v?( c::um: i
v | Vista dettagli .
?i g::(?o:;m |G proprieta  |* informazioni 4] % Diagnostica |
; »Ly:;:::m;:\eouum._ Generale
Non sono disponibili ‘Proprieta’.
- Con | a f i Naegazioneadel Jprogetido ) ~ possibile accede
componenti del progetto e navigare vel oceme
- Nell a fi Wiets tettaylio 2 Y ibene visualizzato i C (
sel ezionat o nNavigazonefdel pragsttbér;a di 6
- La fi neFmestraadila®orop®  quel l a all 6interno dell
modifiche al progetto. Verranno quindi visualizzati i vari editor per la scrittura del
sof twar e, |l a definizione dell 6hardware o |
base al contesto in cui si trova | 6utente;
- La f i neRnestraadi igpezion@6)  quel l a in cui ~ possi
proprietaeidettagl i degl i 0gget FinestradilavornG ;on at i nel |l a
- La finefaskkCaaddé) (6una finestra che varia in

present aRinestrandelavbrad .6 | n pi % abbiteamteqesta possi b

finestra, divisualizzareed util i z zar e | ®iblistécheb mdrt o THA Port al

1.3 Guida al sistema di informazione

TI' A Portal mette a disposizione un sistema d

trovare tutte le informazioni e gli aiuti necessari per realizzare il proprio progetto.

11
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1.3.1

Guida in linea

Il TIA Portal mette a disposizione una guida esaustiva che descrive i concetti, le

operazioni e le funzioni di base indispensabili per I'esecuzione dei compiti richiesti.

Per accedere alla guida seguire le operazioni seguenti:

1- D
2- D

| T4 Siemens - Progetto3

Online  Strumenti

Of i savaprogeno & X 35 fa X (s 2| g oMK E

Progetto  Modifica Visualiza

Inserisci

Tool Finestr_ ?

Dispositivi

Progetto3 » PLC_1[CPU 3

[l Visualizza Guida

Software installato...

dei

c he

alabarr a

a l me n v

me n %

c omp ar e Visusliezh €udabolmoueaste mdda

cl?d¢ccar e

si aprira una nuova finestra con la guida in linea:

Mt Sistema di informazione

i@ e Q) @&

sul

pul sante 6

vocCce

Contenuto | Indice | Cerca | Preferi

Ml Sistema di informazione:
M Riepilogo dei sistemi STEP 7 e WinCC
M Leggimi
M Installazione
M Migrazione dei progeti
M Primi passi
= 1l Introduzione al portale TIA
M Interfaccia utente e comandi
= 1 Guida al sistema di informazione
Ml Informazioni generali sul sistema di informazione
1 Apertura della Guida
o1 Ricerca di parole chiave nella Guida
=4 Ricerca di parole intere
=1 Utilizzo dei Preferit
! Stampa degli argomenti della Guida
o4 Disattivazione della visualizzazione deitooltip in cascata
Bl Awvertenza di sicurezza
M Modifica dei progetli
M Elzborazione di dispositivi e reti
M Programmazione PLC
M Visualizazine di processi
] delle funzioni
-

Utlizzo delle funzioni online e di diagnestica
M Supportpackage
& Glossario

HEEEHEEHB

Leggimi
Primi passi
Introduzione al portale TIA

Modifica dei progetti

Elaborazione di dispositivi e reti

Programmazione PLC

Visualizzazione di processi

Guida al sistema di informazione

Glossaria

L

1.3.2

Aiuti e informazioni rapide

Il TIA Portal fornisce inoltre ulteriori supporti durante I'utilizzo del programma.

Vengono mostrate delle informazioni rapide sulla maggior parte delle caselle di

inserimento, dei pulsanti, dei simboli ecc...:

Generale |

» Genenale
Ciclo

» Interfaccia MPYDP [X1)
» Interfaccia PROFINET [X2]
Avviamento
Ciclo
Merker di clock
» Allarmi
Sistema di diagnostica

Risorse di coliegamento

«

Tempo di controlio del ciclo:

Carico del ciclo a causa della 70» mpo di controlio del cido
omunicazione: 20 Se il tempo di cicko supera il tempo di controllo del

[~ Comunicazion cicko. la CPU commuta nello stato di fun3cnamento
STOP.

Dimensioni dellimmagine di
» Diagnostica di sistema processo degh ingressi: | 128
Orologio " Dimensioni dellimmagine di
» ServerWeb . processo delle uscite: 128
Ritenzione : Richiamo di 08 85 incaso di
Protezione 4 ermore di accesso alla periferia: | Nessun nchiamo OB 85

12
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1- Portare il puntatore del mouse sullo strumento di cui si vogliono ottenere

informazioni dettagliate;

2- Comparir? una finestra gi all a con all 6in
guestione. Se sono disponibili ulteriori informazioni possono essere visualizzate
cliccando sul triangolino nero a sinistra del nome;

3- Spesso é anche disponibile un link che porta direttamente alla parte della guida
che contiene informazioni ulteriori riguardo lo strumento in questione.

Informazioni rapide vengono messe a disposizione anche sui comandi software

inseribili:

Opzioni ; i
» | Preferiti g
v | Istruzioni di base 7
Hoime DECAnamE WierieD, —
» [ Generale E
= S| Combinasone kgica di bit 2
Al - Contano normalmente aperno [Shift+F3)
A1) -- - Contatto nomalmente chiuso [ShiftsF4) 5
Al - NOTE- Irnerti RLO g
T Asseqrazons [ShifteF 7] E3
4 --(R) = 2
] --(5) bo Assegnanone [Shift+F7]
BF sn Asgegns il risuhate logice combinatens alleperands D
B & indicats. =
=
Q] - 573001400 rando g
8] -~ - B} Asscanazionc —) %
B p_TRIG . . a
1 N_TRIG Interroga il fronte di discesa del segnabe del AL
A volte vengono mostrate informazioni ulteriorid ur ant e | 6di msaoreilme nt o
un campo:
Ciclo
Tempo di controlio del ciclo: | 150 ms
Carico del ciclo a causa della
comunicazione: |20 %
[] Comunicazione OCM prioritaria
Dimensioni dellimmagine di .
processo degli ingressi: | 128
Dimensioni dellimmagine di  _
PIOCESSO Gelle USCIte: ramkiieee
Richiamo di OB 85 in caso di | € Campo di valon: [0.2048]. =
errore di accesso alla perifena: ¥

Se vengono inseriti dei valori sbagliati in un campo di inserimento, il TIA Portal fa

apparire un riquadro con sfondoro s s o che ci comuni

13
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Ciclo
Tempo di controfio del ciclo: | 150 ms
Carico del ciclo a causa della
comunicazione: |20 %
[~) Comunicazione OCM prioritania
Dimensioni dell immagine di
processo degli ingressi: | 128
Dimensioni dell immagine di
processo delle uscite:

Richiamo di OB 85 in caso di

errore di accesso alla perifena:

" 2
€3valore al di fuon del campo
consentito: [0..2048],

<

TIPS & TRICKS

Per far apparire le informazioni rapide, & possibile anche selezionare lo strumento di

cui si vogliono avere informazioni e premere il tasto F1.

1.3.3

1 TI

A Port al

30001 AT Ol

mette

O/ OAET EB

dei testi nella finestra di lavoro attualmente aperta.

Pro 0

i nol tTnowa/soatituidcios p @=irz icoemrec alr &

<@ Variabili l&) Costanti di utente l,?_) Costanti di sistema || Opzioni
PP DX =] & |
Variabili PLC v Trova/sostituisci ES
Nome Tabella delie variabili  Tipo di dati Indirizzo Ritensi. Visibil. Acces.. Commento B -
a van Tabella delle variabi. Bool %0.1 2 & . — ]|
2 @ test Tabella delle var.[>] Bool 3 %0.0 [ ~ “ test 52 ;1
i avn Tabella delle variabi. Bool %0.2 A & g
4 @avn Tabella defle variabi. Bool *0.3 8 @ = -]
5 @ Tabetia defle variabi. Bool %0.4 [~ B~ | = 5
& @ Tabella delle variabi. Bool %105 8 &
7 @vae Tabella delle variabi. Bool %06 g &
i @va7 Tabella delle variabi. Bool %40.7 =~ =
9 @wvs Tabella delle varabi. Bool %1.0 4 &
0 a@var Tabella detle variabi. Bool %111 8 &
1 @vano Tabeila delle variabi. Bool *12 & @
12 @vam Tabella delle variabi Bool %3 ~ ~
3 @van2 Tabella delle vanabi. Bool ®i4 9 ~
14 @avan3 Tabella delle vaniabi. ool 1.5 ~ “
15 @vand Tabella delle variabi Bool %6 ~ ~ @ Gid
16 ™ 2 = .
) Su
| <] B > Trova
|4 proprieta |4 informazioni L‘I‘Q Diagnostica |
| Generale | - || == -
Yaathe Variabile (= | L Sostiuksd ._
, A~ . . N
1- Dal ITask o&ardd seleziondriee Ouainidas oparo f ar

s t r u meE&rove/sostitdiscio ;

2-l nserire n elova:&d,i quadrtoes 6 o da

attualmente aperta;
3- Se il testo viene trovato, sara possibile anche sostituirlo inserendo nel riquadro
Gostituisci:d i | e Sostitusc®c ando s ul

nuovo testo

14
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1.4 Opzioni TIA Portal

In questo capitolo vengono analizzate le opzioni del portale che solitamente sono le

piu utilizzate dagli utenti per adattare il portale alle proprie esigenze.

1.4.1 Definire la lingua di editazione

Per scegliere la lingua di editazione del TIA Portal € necessario eseguire le seguenti

operazioni:

T4 Siemens - Progetto3

| Dispositivi
HOO

%) Visualizza testo di nferimento

%

(L) Biboteche globali
v _] Progetio3 Impostazioni

W Aggiungi nuovo dispositivo
v Generale 2
Generale |
ior O1 testo @ script Impostazioni generali

Impostazioni di stampa
STEP 7 Safety Nome utente:
» Configurazione hardware Lingua dellinterfaccia: | taliano (italia)
» Programmazione PLC
» Simulazione
Online & Diagnostica

& Dispositivi & Reti
~ @ PLC_1 [CPU 3152 PN/DP]
Y Configurazione dispositivi
% Online & Diagnostica

Mnemonsco: | Internazionale =

Visualizza elenco degli ultimi

» Visualizzazione progetti Utilzati: |8 @] elementi
I Visualizza tutte le finestre
‘ messanai impostazione standard

[V Apri automaticamente descrizioni comando $o...

1- Scegliere dalla barra dei menu la v o ¢ Strum@ntid e qgui ndi clicec
dmpostazionié . Nella finestra di l avoro si aprir
TIA Portal;

2- Dall men sulla sinistrGenesaed ezi onare il sot |

3- Sel ezi ohiamgu & ad &l d 6d mea esif amecdlae | mpos

La nuova impostazione viene immediatamente applicata senza che vi sia la

necessita di riavviare il TIA Portal.

1.4.2 Modifica re il mnemonico di programmazione

Il TIA Portal da la possibilitd di scegliere il tipo di mnemonico da utilizzare per la
programmazione (Tedesco o Internazionale). A seconda del tipo di mnemonico
utilizzato cambieranno alcuni dei comandi di programmazione. Per attivare un

determinato mnemonico seguire le seguenti istruzioni:

15
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Progetto3

Th Siemens

B Aggiungi nuovo dispositivo
& Dispositivi & Reti
~ @ PLC_1 [CPU 315-2 PN/DP]
Y Configurazione dispositivi

Support package

“ Dispositivi | |

HmO O = 4| Visualizza testo di nferimento
L] Bibkoteche globali

v _] Progetio3 Impostazioni

 (Generale]

Installa file & descrizone dispositivo

¥ Online & Diagnostica Py Satety Generale
» Configurazione hardware Impostazioni generali
» Programmazione PLC
» Simulazone Nome utente: | Oraso
Onina & Dignastcy Lingua delfinterfaccia: | itakano (takia) 2
» Visualizzazione . - s
I Mnemonico: | Internazionale .
Visualizza elenco degli ultimi — :
progett utlizat: (8 121 element
Visualeza wrte e finestre
8 & Apri descrizioni g0 50—
b

dal |
Nel |

b ar r Strumdngdi voce

di I

enralig diidcare asu

S i

1- Scegliere a

dmpostazioni6 . a finestra avoro aprir

TIA Portal;
2- Dal
3- Sel

men»% sull a si onare il sotto

| c e

ni st rGenesaked e z i

e z i oMmemomricod si vuole impostare.

1.4.3 Modifica re I' editor di testo e degli script

Il TIA Port al d” | bi | i trditebtodehTeAd i f i

Portal (es. per editor SCL o AWL):

Progettod
Strum Tool Finestra  ?
n s

Support package
Installa file di descrizione dispositivo

a possi car e

T4 Siemens
Progetto  Modifica  Visualizza

5§ [% B saivaprogetto &)

Inserisci  Online

X 15X

#) Visualizza testo di riferimento

(LJ Biblioteche globali

)

I Aggiungi nuovo dispositivo Imposaziont
gh Dispositivi & Reti
~ [ PLC_1 [CPU 315-2 PN/DP]
N Configurazione dispositivi
% Online & Diagnostica

~ Generale

| 4
=
Generale

Editor di testo e script

Tipo di carattere

STER7 Safety
» Configurazione hardware
» Programmazione PLC
» Simulazione
Online & Diagnostica
» Visualizzazone

X

Tipo di carattere: | Courier New

=]

Dimensione carattere: 10
Colori carattere

-
| BN
e pure
Commento traducibile: [ erde pisellc scurc
. (o o

script: | =z bluesre puro
Funzione standard: [ <2gents viclenc puro
Rosso molto scuro

Testo:
Parola chiave:

b Commento:

Funzione di sistema:
Costante stringa:
Costante simbolica:

Cisno scuro

Bluciane melta scure

L
-

oo moho scure

I oocnte violetio moko scuro
[ ripristnadefault |

Variabile:
Modello delf aggetto:
Parametri formaliz

FHEEEFEFEEEEEEGEE
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1- Scegliere dall a baStrumentid ee gqueinidadil aclviocearbe s
dmpostazionio . Nirestrl di lavoro si aprira la finestra delle impostazioni del
TIA Portal;

2- Dal men?% sulla sinistr&nemaked ez ipwumiardcei iill smdn

dditor di testo e script6 ;

17
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2 Gestione dei progetti

2.1 Creare un progetto

Dalla vista portale:

\pri progetto

nuovo progetto

» Vista progetto

Dallavi st a

Cli

ccar e Ceadl

Dalla vista progetto invece:

| Progetto  Modifica  Viswaliza  iserisd
9

| Elenina progetto.. TRL+

W SMATIC Card Reader \ »
| W Fie della memory card \»
| &

CUsersiOrapoiDes! ngLine_KENIA
CiUse.\GBO570_Master_A_CMP_FC_OVS

CilsersiOraBoiDeskiopTempiGia. i TestTA

Fine

4 Vista portale 53 Vista geaerale

portale
Sel ez i Creaauwoeo progettod

Commento:

Totally Integrated Automation

Crea nuovo progetto

S .

Percorso: | Ciusers
Autore: | Pippd

Commento:

s ewiad 7 i

dal | a

Il nserir e Moméprogatsbp ad | 6 no me

pteastco e@r e

Autore: |Ore3e

Non sono disponibili *Proprieta’.

Attualmente non & possibie visualizzare le ‘Propretd’. Non ¢ $1a%0 seleonato akun
0 oppure Foggetio seledonato non ha proprietd visualzzabill.

18

OrazoiDesktopiTempiNuova canells

Percorso: | ClUsers\OrazoiDesktopTemplhucva carells

France:
G2

Interve:
Leo
L. LOGO!

Melani

onar e |
fi

a
nestr a
da

i dati

d

Totally Integrated Automation
p R’ PORTAL

Giardina-EAA

Nuova cartella

sco Rosa

nti Tecnici

voce
del |

)

e

assegnar e
Scegliere la directory nella quale salvare la cartella relativa al nuovo progetto;

i base

Opzioni

:'i Trova/sostituisci

-— ~
-

Cerca cartella

francesco Rosa

G2
Giardina-EAA

I Interventi Tecnici
Lleo

LOGO!

Melan

Nuova cartella

Crea muova cortells

operazi
al nuo:

del u (



e

3
4-

Sel ezi onar eProgetiod vdaée |l &

Nuovoipg

barr a

SIEMENS

dei

Nella finestra che si apre, inserire il nome da assegnare al progetto nel campo

&Nome progettod ;

Scegliere la directory nella quale salvare la cartella relativa al nuovo progetto;

Cliccar e Crradl

2.2 Migrare un progetto

pteastco e@r e

I dati di

Il TIA Portal da la possibilita di migrare progetti che sono stati fatti con ambienti di

programmazione Siemens piu vecchi, permettendo cosi al cliente di recuperare gran

parte del lavoro svolto in passato. Possono essere migrati progetti dallo Step7 5.4 o

5.5, dal TIA Portal V10.5 e dal MicrowWin.

2.2.1

Migrare un progetto da Step7 V5.4 0 V5.5

Innanzitutto bisogna eseguire delle verifiche preliminari per vedere se il progetto puo

essere migrato:

1-

Veri ficare

che

6hardwar e

uti i

zzat

Siemens il 1 Ottobre del 2007 altrimenti non & supportato dal TIA Portal (in

guesto caso potra essere migrato soltanto il software); per I'esecuzione di

guesta verifica esiste un tool di supporto che si chiama Readiness Check Tool

scaricabile dal

sito http://support.automation.siemens.com

campo diricerca il seguente ID: 60162195.

introducendo nel

Verificare nello Step7 classico che il progetto non contenga delle incoerenze ed

eventualmente lanciare una compilazione globale. Per farlo, aprire il progetto da

migrare ed eseguire le seguenti operazioni per ogni CPU contenuta nel progetto:

.Q SIMATIC Manager - [DEMO_SAFETY_GIUSTO -- C:\Users\Orazio\Desktop\Tent
ED rite Modifica Insedisci Sistema di destinazione Visualizza  Strumenti
2 9 % % BB [<Nessunfivo>

[ Nome oggeto | Name simbolico
| data

CrieX

C:H~C/
Cancella e
Inserisci nuovo oggetto /
Sistema di destinazione /
Ricablaggio... /
Confronta blocchi,

ati g riferimento

~

Stampa ~

Rinomina ()
Propriets dell'oggetto.

Proprieta speciali deil'oggetto

P o Mostca

‘ooo ooooooo cooo ol

LI 3e2

Vissaizzs 7

/ |48 Vertca coerenaa blocc - (57 Progeam(l) - DEMO._SASETY. GRUSTOASMATIC 300 MPZ7TRCPU 315 -2PN/DP)

coc'YY

() S

me n %

base

e

del


http://support.automation.com/

SIEMENS

a. Cliccare con pul sante deBldcks®d; del mouse sul
b. Sel ezionaWverlidicvaceo&benza bl occhi é
c. Cliccar e Camnpiladb t @widreola cOmpilazione totale dei blocchi.
3- Installare nel nuovo ambiente TIA Portal i file GSD utilizzati nel progetto (vedi
capitolo 3.1.2.1.1).

Vi sono due diverse procedure di migrazione se il vecchio ambiente Step7 e il TIA

Portal siano installati sulla stessa macchina o meno.

2.2.1.1 Step7 classico e TIA Portal sullo stesso PC

Se TIA Portal e Step7 classico sono installati sullo stesso PC bisogna seguire le

seguenti operazioni:

1- Dall a vista portalAwiael ezi onare | a voce 6
2- Sel ez i Migrazione prdgetto6 dal |l a finestra delle operazi
3- Sel ezi onar e ,Percarsol sargentedc ei | 6 fi | e c.e7pb edksealensi on

progetto da migrare;

4- Decidere se si vuole migrare anche la configurazione hardware o soltanto il
codice dei blocchi;

5- Inserire i dati del nuovo progetto di destinazione;

6- Lanciare | a migrazione con il tasto OMigrazi
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